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- =
s Strojirensky zkusebni dstav, s.p. (Engineering Test Institute, Public Enterprise) ;
= Oznameny subjekt identifikacni Cislo 1015 / Notified body identification number 1015 =
§ Hudcova 424/56b, Medlanky, 621 00 Brno, Ceska republika / Czech Republic 3
% CERTIFIKAT EU PREZKOUSENI TYPU
: EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE =
- podie nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/426 ze dne 9. biezna 2016 o spotiebicich =
E plynnych paliv =
= pursuant to Regulation (EU) 2016/426 of the European Parliament and of the Council =
of 9 March 2016 on appliances buming gaseous fuels =
:
: Cislo: 1 1 %
- =
§ Vyrobce: Gassero Isi Teknolojileri Sanayi Limited Sirketi é
= Manufacturer: Istanbul Endustri ve Ticaret Serbest Bolgesi =
: 4. Sokak, No: 8 =
§ 34957 Tuzla, Istanbul S
s TURKEY 2
: 3
: Identifikaéni &islo vyrobku: =
Product ID number- CE-1016DL0782 §
Vyrobek: Kotel teplovodni kondeznaéni na plyn §
Product: Condensing hot-water boiler burning gas ﬁ
=%
Typové oznaceni: GASSERO, MHG GASSERO, BLAUDENS, VESSEN, MEKSIS, §
Type designation: CROPINA, SCIROCCO, STRADA, SCOPULA, EXINOX, =
FIREFOX, BACCARA, EXPANSE, SCHAHANE ?é
. Identifikace schvéaleného typu: je uvedena na 2. az 4. strané =
g Identification of approved type: see Pages 2 to 4 §
% Hodnotici zprava: Zavérecny protokol &. 30-14413/2/TZ ze dne 2023-04-26 \<
: Evaluation Report. Final Report 30-14413/2/TZ of 2023-04-26 52
: =
k= Strojirensky zkusebni Gstav, s.p., oznameny subjekt identifikacni Cislo 1015 potvrzuje, ze pfedmétny vyrobek spliiuje 3
% pozadavky podle bodu 1.4 Prilohy Il nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/426 (modul B: EU =
= piezkoudeni typu). Vysledky ¢innosti provedenych ozndmenym subjektem jsou obsaZeny v citovaném zévére¢ném ?
% protokolu (tj. hodnotici zpravé). Udaje nezbytné k identifikaci schvaleného typu jsou uvedeny na 2. az 4. strané tohoto =
E certifikatu. Pravidla pro nakladéani s certifikadtem a podminky jeho platnosti jsou uvedeny na 5. strané. :§
E Tento certifikat je platny nejpozdéji do 2030-07-19. g
§ The Engineering Test Institute, Public Enterprise, Notified Body Identification Number 1015 hereby attests that the ;
g product concerned meets the requirements referred to in point 1.4 of Annex Il of Regulation (EU) 2016/426 of the =
European Parliament and of the Council (Module B: EU type-examination). The results of the activities carried out by %
g the Notified Body are contained in the cited Final Report (i.e. evaluation report). The data necessary for identification of 3
: the approved type are stated on Pages 2 to 4 of this Certificate. The rules for using the Certificate and conditions of its g
= validity are defined on Page 5. =
- =4
é This Certificate is valid until 2030-07-19. =
5 =
T el =
L Bmo, 2023-04-28 O\ b Y (\-L E
= Ing. Tomés Hruska =
: feditel — Director =
=
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Strojirensky zkuSebni ustay, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Ceska republika =
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Vykresy / Drawings:

®

ldentifikace schvaleného typu / Identification of the approved type:
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Kompletni vykresova dokumentace uvedena v zavéreéném protokolu ¢. 30-14413/2/TZ (hodnotici zpravé)
Néavody pro obsluhu, montaz a instalaci

Rizikova analyza

Complete drawing documentation included in Final Report 30-14413/2/TZ (Evaluation Report)
Instructions for operation, assembly and installation

Risk analysis

Specifikace a technicka data kotlii / Specification and technical data of the boilers:

Trade MHG ;
s GASSERO GASSERO BLAUDENS VESSEN MEKSIS
Ultrabox 170 PN Bodens Edel 170 PN | Aquadens F 170 PN MEK-INOX 170 PN
Ultrabox 210 PN Bodens Edel 210 PN | Aquadens F 210 PN MEK-INOX 210 PN
Ultrabox 255 PN Bodens Edel 255 PN | Aquadens F 255 PN MEK-INOX 255 PN
Ultrabox 335 PN Bodens Edel 335 PN | Aquadens F 335 PN MEK-INOX 335 PN
Ultrabox 400 PN Bodens Edel 400 PN | Aquadens F 400 PN MEK-INOX 400 PN
= Ultrabox 430 PN Bodens Edel 430 PN | Aquadens F 430 PN MEK-INOX 430 PN
g Ultrabox 500 PN Bodens Edel 500 PN | Aquadens F 500 PN MEK-INOX 500 PN
é Ultrabox 530 PN Bodens Edel 530 PN | Aquadens F 530 PN MEK-INOX 530 PN
2 Ultrabox 660 PN Bodens Edel 660 PN | Aquadens F 660 PN MEK-INOX 660 PN
§ Ultrabox 860 PN Bodens Edel 860 PN | Aquadens F 860 PN MEK-INOX 860 PN
é Ultrabox 1030 PN Bodens Edel 1030 PN | Aquadens F 1030 PN MEK-INOX 1030 PN
% Ultrabox 1060 PN Bodens Edel 1060 PN | Aquadens F 1060 PN MEK-INOX 1060 PN
( Model Ultrabox 1160 PN Bodens Edel 1160 PN | Aquadens F 1160 PN MEK-INOX 1160 PN
% Ultrabox 1320 PN Bodens Edel 1320 PN | Aquadens F 1320 PN MEK-INOX 1320 PN
Ultrabox 1330 PN Bodens Edel 1330 PN | Aquadens F 1330 PN MEK-INOX 1330 PN
E Ultrabox 2060 PN Bodens Edel 2060 PN | Aquadens F 2060 PN MEK-INOX 2060 PN
7 Ultrabox 2660 PN Bodens Edel 2660 PN | Aquadens F 2660 PN MEK-INOX 2660 PN
Ultrabox 660 ME Bodens Edel 660 ME | Aquadens F 660 ME MEK-INOX 660 ME
Ultrabox 1030 ME Bodens Edel 1030 ME | Aquadens F 1030 ME| MEK-INOX 1030 ME
Ultrabox 1320 ME Bodens Edel 1320 ME | Aquadens F 1320 ME| MEK-INOX 1320 ME
Ultrabox 1330 ME Bodens Edel 1330 ME | Aquadens F 1330 ME| MEK-INOX 1330 ME
Ultrabox 1540 ME Bodens Edel 1640 ME | Aquadens F 15640 ME| MEK-INOX 1540 ME
Ultrabox 2060 ME Bodens Edel 2060 ME | Aquadens F 2060 ME| MEK-INOX 2060 ME
Ultrabox 2660 ME Bodens Edel 2660 ME | Aquadens F 2660 ME| MEK-INOX 2660 ME
Ultrabox 3080 ME Bodens Edel 3080 ME | Aquadens F 3080 ME| MEK-INOX 3080 ME
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Trade

- CROPINA SCIROCCO STRADA SCOPULA EXINOX
Ultra 170 PN Ultra 170 PN Ultra 170 PN Ultra 170 PN Ultra 170 PN
Ultra 210 PN Ultra 210 PN Ultra 210 PN Ultra 210 PN Ultra 210 PN
Ultra 255 PN Ultra 255 PN Ultra 255 PN Ultra 255 PN Ultra 255 PN
Ultra 335 PN Ultra 335 PN Ultra 335 PN Ultra 335 PN Ultra 335 PN
Ultra 400 PN Ultra 400 PN Ultra 400 PN Ultra 400 PN Ultra 400 PN
Ultra 430 PN Ultra 430 PN Ultra 430 PN Ultra 430 PN Ultra 430 PN
Ultra 500 PN Ultra 500 PN Ultra 500 PN Ultra 500 PN Ultra 500 PN
Ultra 530 PN Ultra 530 PN Ultra 530 PN Ultra 530 PN Ultra 530 PN
Ultra 660 PN Ultra 660 PN Ultra 660 PN Ultra 660 PN Ultra 660 PN
Ultra 860 PN Ultra 860 PN Ultra 860 PN Ultra 860 PN Ultra 860 PN

Ultra 1030 PN Ultra 1030 PN Ultra 1030 PN Ultra 1030 PN Ultra 1030 PN
Ultra 1060 PN Ultra 1060 PN Ultra 1060 PN Ultra 1060 PN Ultra 1060 PN
Model | Ultra 1160 PN Ultra 1160 PN Ultra 1160 PN Ultra 1160 PN Ultra 1160 PN
Ultra 1320 PN Ultra 1320 PN Ultra 1320 PN Ultra 1320 PN Ultra 1320 PN
Ultra 1330 PN Ultra 1330 PN Ultra 1330 PN Ultra 1330 PN Ultra 1330 PN
Ultra 2060 PN Ultra 2060 PN Ultra 2060 PN Ultra 2060 PN Ultra 2060 PN
Ultra 2660 PN Ultra 2660 PN Ultra 2660 PN Ultra 2660 PN Ultra 2660 PN
Ultra 660 ME Ultra 660 ME Ultra 660 ME Ultra 660 ME Ultra 660 ME
Ultra 1030 ME Ultra 1030 ME Ultra 1030 ME Ultra 1030 ME Ultra 1030 ME
Ultra 1320 ME Ultra 1320 ME Ultra 1320 ME Ultra 1320 ME Ultra 1320 ME
Ultra 1330 ME Ultra 1330 ME Ultra 1330 ME Ultra 1330 ME Ultra 1330 ME
Ultra 1540 ME Ultra 1540 ME Ultra 1540 ME Ultra 1540 ME Ultra 1540 ME
Ultra 2060 ME Ultra 2060 ME Ultra 2060 ME Ultra 2060 ME Ultra 2060 ME
Ultra 2660 ME Ultra 2660 ME Ultra 2660 ME Ultra 2660 ME Ultra 2660 ME
Ultra 3080 ME Ultra 3080 ME Ultra 3080 ME Ultra 3080 ME Ultra 3080 ME
Tradf FIREFOX BACCARA EXPANSE SCHAHANE
mar|
Ultra 170 PN Ultra 170 PN Ultra 170 PN Ultra 170 PN
Ultra 210 PN Ultra 210 PN Ultra 210 PN Ultra 210 PN
Ultra 255 PN Ultra 255 PN Ultra 255 PN Ultra 255 PN
Ultra 335 PN Ultra 335 PN Ultra 335 PN Ultra 335 PN
Ultra 400 PN Ultra 400 PN Ultra 400 PN Ultra 400 PN
Ultra 430 PN Ultra 430 PN Ultra 430 PN Ultra 430 PN
Ultra 500 PN Ultra 500 PN Ultra 500 PN Ultra 500 PN
Ultra 530 PN Ultra 530 PN Ultra 530 PN Ultra 530 PN
Model Ultra 660 PN Ultra 660 PN Ultra 660 PN Ultra 660 PN
Ultra 860 PN Ultra 860 PN Ultra 860 PN Ultra 860 PN
Ultra 1030 PN Ultra 1030 PN Ultra 1030 PN Ultra 1030 PN
Ultra 1060 PN Ultra 1060 PN Ultra 1060 PN Ultra 1060 PN
Ultra 1160 PN Ultra 1160 PN Ultra 1160 PN Ultra 1160 PN
Ultra 1320 PN Ultra 1320 PN Ultra 1320 PN Ultra 1320 PN
Ultra 1330 PN Ultra 1330 PN Ultra 1330 PN Ultra 1330 PN
Ultra 2060 PN Ultra 2060 PN Ultra 2060 PN Ultra 2060 PN
Ultra 2660 PN Ultra 2660 PN Ultra 2660 PN Ultra 2660 PN
Ultra 660 ME Ultra 660 ME Ultra 660 ME Ultra 660 ME
Ultra 1030 ME Ultra 1030 ME Ultra 1030 ME Ultra 1030 ME
Ultra 1320 ME Ultra 1320 ME Ultra 1320 ME Ultra 1320 ME
Ultra 1330 ME Ultra 1330 ME Ultra 1330 ME Ultra 1330 ME
Ultra 1540 ME Ultra 1540 ME Ultra 1540 ME Ultra 1540 ME
Ultra 2060 ME Ultra 2060 ME Ultra 2060 ME Ultra 2060 ME
Ultra 2660 ME Ultra 2660 ME Ultra 2660 ME Ultra 2660 ME
Ultra 3080 ME Ultra 3080 ME Ultra 3080 ME Ultra 3080 ME
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C Model Heat input Heat output Maximum water Power supply %
S [kW] [kwW] temperature_for =
i atookoc | atsomocc | ot e %
5%{ Ultrabox 170 PN 23,0 - 158,5 22,3 -154,3 24,7-170,0 90 230 50 %
g Ultrabox 210 PN 23,0-197,0 22,3-191,8 24,7-210,0 90 230 50 §
% Ultrabox 255 PN 23,0-2355 22,3-228,9 24,7 -250,0 90 230 50 ?
% Ultrabox 335 PN 41,8-311,5 40,6 - 303,3 45,0 - 334,1 90 230 50 §
= Ultrabox 400 PN 41,8 -377,0 40,6 — 366,0 45,0 - 399,9 90 230 50 §
s Ultrabox 430 PN 41,8 - 405,5 40,6 - 393,0 45,0 - 430,0 90 230 50 q
Ultrabox 500 PN 60,0 — 470,0 58,4 — 456,3 64,8 - 501,3 90 230 50 ?
§ Ultrabox 530 PN 60,0 -~ 500,0 58,4 — 486,0 64,8 — 535,0 90 230 50 ?
%( Ultrabox 660 PN 60,0 - 620,0 58,4 —602,0 64,8 —665,0 90 400 50 §
Ultrabox 860 PN 41,8-811,0 40,6 — 786,0 45,0 - 860,0 90 230 50 §
§ Ultrabox 1030 PN | 95,0 — 956,0 92,2 -932,2 102,0 -1030,0 90 400 50 =
= Ultrabox 1060 PN | 60,0 — 1000,0 58,4 - 972,0 64,8 —1070,0 90 230 50 é
Ultrabox 1160 PN | 60,0 — 1090,0 58,4 — 1058,3 64,8 -1166,3 90 400 50 é
g Ultrabox 1320 PN | 60,0 -1240,0 | 58,4 —1204,0 64,8 —1330,0 90 400 50 »
E: Ultrabox 1330 PN | 95,0-1235,0 | 92,2-1205,0 | 102,0-1333,0 90 400 50 %
C: Ultrabox 2060 PN | 95,0-1912,0 | 92,2-1864,4 | 102,0-2060,0 90 400 50 §
% Ultrabox 2660 PN | 95,0 —2470,0 92,2 -2410,0 102,0 — 2666,0 90 400 50 =
§ Ultrabox 660 ME | 30,0 - 620,0 29,1 -602,0 32,3-665,0 90 400 50 §
: Ultrabox 1030 ME | 46,2 — 956,0 44,9 -932,2 50,0 — 1027,0 90 400 50 E
Ultrabox 1320 ME | 30,0-1240,0 | 29,1-1204,0 32,3-1330,0 90 400 50
Ultrabox 1330 ME | 46,1 -1235,0 | 44,7-1205,0 | 49,3-1333,0 90 400 50
Ultrabox 1540 ME | 46,1 —1439,0 | 44,7 -1400,0 | 49,3-1540,0 90 400 50
Ultrabox 2060 ME | 46,2 —1912,0 449 — 1864,4 50,0 — 2054,0 90 400 50
Ultrabox 2660 ME | 46,1 —2470,0 44,7 - 2410,0 49,3 - 2666,0 90 400 50
Ultrabox 3080 ME | 46,1 —2878,0 | 44,7-2800,0 | 49,3-3080,0 90 400 50

Pfipojovaci podminky / Supply conditions:

Product | Supply pressures B4
Flue type category [mbar] Gas used Country of destination
I 20 G20 AT, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, Fl, GB, GR, HR,
S IE, IT, LT, LV, NO, PT, RO, SE, 8I, SK, TR
*)
P R B 20 G20 DE, NL, PL, RO
In 25 G20 HU
*) Notice: for models Ultrabox 530 PN and Ultrabox 1060 uvalld only flue type Bas.
-
; Strojirensky zkusebni ustav, s p\,l-mdoova 424/56b, 621 00 Brno, Ceska republika
o= Engmeenng Test Institute, public enterprise, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno Czech Republic
= 5
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PRAVIDLA PRO NAKLADANI S CERTIFIKATEM A PODMINKY JEHO PLATNOSTI

Spinéni pozadavk( nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/426 bylo odvozeno ze spinéni poZadavki
pouzitych norem, které jsou uvedeny v zavérec¢ném protokolu (tj. hodnotici zpravé). Novelizace nékterého z uvedenych
normativnich dokumentu, zejména novelizace norem nebo vydani novych norem, miize zménit skute¢nosti, za kterych
byl certifikat vydan. V takovém pripadé je tfeba pouzitelnost certifikatu prezkoumat.

Oznameny subjekt dba na to, aby byl informovan o v8ech zménach obecné uznavaného stavu techniky, které by
naznacovaly, ze schvaleny typ jiz nemusi byt v souladu s pfislusnymi poZadavky tohoto nafizeni, a rozhodne, zda tyto
zmény vyzaduji doplnujici Setfeni. Pokud Setfeni vyZaduji, oznameny subjekt o tom informuje vyrobce.

Vyrobce informuje ozndmeny subjekt, ktery uchovava technickou dokumentaci tykajici se certifikatu EU prezkouseni
typu, o v8ech upravach schvaleného typu, které mohou ovlivnit shodu spotfebi¢e nebo vybaveni se zakladnimi
pozadavky tohoto nafizeni nebo podminky platnosti certifikatu. Tyto Gpravy vyZaduji dodateéné schvéleni formou
dodatku k plivodnimu certifikatu EU piezkous$eni vyrobniho typu.

Certifikat se mize pouzivat pouze jako certifikat vyrobku, jehoz specifikace je uvedena na 1. az 4. strané. To plati i pro
pouziti v reklamnich, propagaénich a komerénich materidlech. Bez pisemného souhlasu Strojirenského zkusebniho
ustavu se nesmi certifikdt reprodukovat jinak nez cely. Neopravnéné nebo klamavé pouZiti certifikdtu mize byt
sankcionovéano.

Je zakdzano ménit, dopliiovat nebo prepisovat udaje v certifikatu.

Certifikdtem nelze dokladat vlastnosti vyrobku, u kterého byla provedena bez souhlasu Strojirenského zkusebniho
ustavu, s.p., zména ovliviujici shodu s pouzitymi normami a technickymi predpisy.

CertifikaCni organ pozaduje, aby drzitel certifikatu vedl zaznamy o v8ech stiznostech a opatienich k naprave, které se
tykaji vyrobki, na néz se vztahuje tento certifikat.

RULES FOR USING THE CERTIFICATE AND CONDITIONS OF ITS VALIDITY

Fulfilment of the requirements of Regulation (EU) 2016/426 of the European Parliament and of the Council has been
derived from fulfilment of the requirements of the applied standards that are listed in the Final Report (i.e. evaluation
report). Amendment of any of the mentioned normative documents, in particular amendments of standards or issuance
of new standards, may change the facts and conditions, under which the present Certificate has been issued. In such a
case, the applicability of the Certificate must be reviewed.

The Notified Body shall keep itself informed of any changes in the generally acknowledged state of the art, which
indicate that the approved type may no longer comply with the applicable requirements of this Regulation, and shall
decide whether such changes require further investigation. If so, the Notified Body shall inform the Manufacturer
accordingly.

The Manufacturer shall inform the Notified Body that holds the technical documentation relating to the EU type-
examination certificate of all modifications to the approved type that may affect the conformity of the appliance or fittings
with the essential requirements of this Regulation or the conditions for validity of the Certificate. Such modifications shall
require additional approval in the form of an addition to the original EU type-examination certificate — production type.

This Certificate may only be used as a certificate for the product specified on Pages 1 to 4. This also applies to its use in
advertising, promotional and commercial materials. This certificate may be copied in its entirety without written consent
of the Engineering Test Institute. Unauthorised or deceptive use of the Certificate may be sanctioned.

It is prohibited to change, amend or overwrite the data contained in the Certificate.

The Certificate may not be used for documenting the properties of the product changed without the consent of the
Engineering Test Institute, Public Enterprise, in such a way that conformity with the applied standards and technical
regulations has been affected.

Certification Body requires the holder of this Certificate to keep records of all the complaints and corrective actions
relating to the products covered by this Cetrtificate.
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